
Foglio n. 38 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

6,2 2,2 10,3 7,3 400

Watt CR N°

36 8

58 40

18 14

18 2

18 16

18 120

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON BIBLIOTECA

2006 ABB AR TU

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

Q.E. PRIVO DEI DATI DI TARGA GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. GEN. ABB 125 A 

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON MAGAZZINO CANCELL.

NEON MAGAZZINO CANCELL.

NEON EMERG. MAGAZ. CANC.

NEON STANZA MANUT. ELETTR.

ABB PIANO -1 PALAZZINA D 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 37 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

23,5 33,1 20,3 13,4 400

Watt CR N°

36 64

36 402

36 43

18 14

18 9

6 10

6 3

6 32

6 25

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

17 BUONO

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

LAMPADA DA TAVOLO 60 AEREA

NEON EMERGENZA BAGNI

NEON EMERGENZA STANZE

NEON EMERGENZA SCALE A-B-C

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANO ELETTRICO 2000 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

MACCHINA DISTRIBUTRICE CAFFE' 1500 W N.1

MACCHINA DISTRIBUTRICE BIBITE 500 W N.2

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA CORRID.

2006 ABB AR TU

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

Q.E. PRIVO DEI DATI DI TARGA GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. GEN. MAGNET. DIFF. 125 A - DIFF. 0.3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA CORRID.

ABB PIANO TERRA PALAZZINA D 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 36 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

21 8 4 13,7 400

Watt CR N°

36 56

36 210

18 14

36 4

6 14

18 7

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

15 BUONO

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

LAMPADA DA TAVOLO 60 AEREA

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANO ELETTRICO 2000 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

MACCHINA DISTRIBUTRICE 500 W N.1

MACCHINA DISTRIBUTRICE 500 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA CORRID.

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO
Q.E. ABB IP43 400V 125 A 50 HZ

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA CORRID.

1° PIANO PALAZZINA D 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

89 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 35 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

22,5 3,5 47 15,5 400

Watt CR N°

36 56

36 204

36 4

18 14

6 13

18 6

6 3

6 34

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

13 BUONO

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

NEON EMERGENZA CORRID.

LAMPADA DA TAVOLO 60 AEREA

NEON EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANO ELETTRICO 2000 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA BAGNI

2006 ABB AR TU

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO
Q.E. PRIVO DATI DI TARGA

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA CORRID.

ABB 2° PIANO PALAZZINA D 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

89 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 34 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

18 2,5 4,6 15,7 400

Watt CR N°

36 64

36 204

36 4

18 14

18 7

6 3

6 34

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

10

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

LAMPADA DA TAVOLO 60

NEON EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANO ELETTRICO 2200 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA BAGNI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA CORRID.

3° PIANO PALAZZINA D 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 33 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

5,8 3,1 4 3,1 400

Watt CR N°

36 PLAF 62

36 PLAF 168

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 7

6 PLAF 11

6 PLAF 31

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

NEON EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANO ELETTRICO 2200 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

CONDIZIONATORI 1200 W N.2

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA CORRID.

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA CORRID.

F187 4° PIANO PALAZZINA D 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 32 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

17,5 2 1 15,7 400

Watt CR N°

36 54

36 204

18 14

36 4

6 34

6 9

18 3

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

20

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

LAMPADA DA TAVOLO 60

NEON EMERGENZA CORRID.

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANO ELETTRICO 2200 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA CORRID.

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA STANZE

5° PIANO PALAZZINA D 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 31 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

18,8 6 13,2 13,6 400

Watt CR N°

36 62

36 204

36 4

18 14

6 34

6 9

18 6

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

NEON EMERGENZA CORRID.

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANO ELETTRICO 2200 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

MACCHINA CAFFE' 1500 W N.1

FRIGO VIVANDE 500 W N.2

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA CORRID.

2006 ABB AR TU

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA STANZE

NON IDENTIFICAB. 6° PIANO PALAZZINA D 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 30 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

3,93 2,2 21,2 19,7 400

Watt CR N°

4x18 11

2x36 2

2x36 1

4x18 22

2x36 18

4x18 10

4x18 24

2x36 23

NON INCLUSI LAMPADE BAGNI UOMINI

DONNE E DISABILI

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

STANZE SEGRETERIA

CORRIDOI PIANO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANO ELETTRICO 1800 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.2

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

SALA RIUNIONI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

Q.E. PRIVO DEI DATI DI TARGA GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. GENERALE MAGN. TERMICO DIFF. ABB 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

STANZA DIRETTORE

STANZA ANTIBAGNO DIRETT.

STANZA BAGNO DIRETT.

CORRIDOIO SEGRETERIA

STANZE SEGRETERIA

ABB  7° PIANO PALAZZINA D 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 29 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

12,2 8,1 4,3 4 400

Watt CR N°

36 12

18 4

36 14

18 2

58 2

18 71 PLAF 284

18 12 PLAF 48

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

2

5

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

LAMPADA DA TAVOLO INCAN. 100

LAMPADA DA TAVOLO NEON 20

NEON AULA MULTMEDIALE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANO ELETTRICO 1800 W N.1

SCALDABAGNO ELETTRICO 1500 W N.1

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

UTA MOTORE 1100 W N.2

POMPA DI SOLLEVAMENTO 1000 W N.1

COMPRESSORE 3000 W N.1

IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA MUSEO 500 W N.1

CONDIZIONATORE MUSEO 3400 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON MUSEO

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON CORRIDOIO

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA

NEON CABINA ELETTRICA

 PIANO TERRA PALAZZINA C 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 28 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

25 22,8 21 9,3 400

Watt CR N°

36 56

36 118 SALA CORSI NON COMPUTATA

36 4

18 14

18 9

6 8

6 21

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

2

5

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

LAMPADA DA TAVOLO INCAN. 100

LAMPADA DA TAVOLO NEON 20

NEON EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2250 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

CONDIZIONATORE 1000 W N.5

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA CORRID.

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA CORRID.

F239  PIANO TERRA PALAZZINA C 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 27 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

3,9 1,9 14,9 12,4 400

Watt CR N°

36 50

36 146

36 4

18 14

18 4

6 15

6 28

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

9

2

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

LAMPADA DA TAVOLO NEON 20

LAMPADA DA TAVOLO INCAN. 100

NEON EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2250 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA CORRID.

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA CORRID.

F239 1° PIANO PALAZZINA C 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 26 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

16,6 6,7 4,3 7,6 400

Watt CR N°

36 50

36 144

36 4

18 14

18 3

6 14

6 29

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

1

5

7

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

LAMPADA DA TAVOLO NEON 20

LAMPADA DA TAVOLO INCAN. 100

LAMPADA DA TAVOLO ALOG. 60

NEON EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2250 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA CORRID.

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA CORRID.

F241 2° PIANO PALAZZINA C 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 25 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

3,4 0,3 4,4 3,2 400

Watt CR N°

36 PLAF 34

18 PLAF 44

36 PLAF 4

18 PLAF 14

36 PLAF 128

18 PLAF 4

6 PLAF 14

6 PLAF 24

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

EMERGENZA CORRIDOI

EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2250 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON CORRIDOIO

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON STANZE

F242 3° PIANO PALAZZINA C TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 24 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

0,3 4,5 2,5 1,7 400

Watt CR N°

36 PLAF 34

36 PLAF 36

36 PLAF 2

18 PLAF 7

18 PLAF 4

6 PLAF 11

6 PLAF 11

18 PLAF 4

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

EMERGENZA STANZE

NEON STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2250 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

EMERGENZA CORRIDOI

F243 4° PIANO PALAZZINA C 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 23 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

4,8 14,1 0,6 12,7 400

Watt CR N°

36 54

36 120

36 4

18 14

18 4

6 8

6 3

6 8

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

2

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

LAMPADA DA TAVOLO 60

NEON EMERGENZA BAGNI

NEON EMERGENZA CORRID.

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

FOTOCOPIATRICE 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA STANZE

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZA CORRID.

F238 5° PIANO PALAZZINA C 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 22 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

2 19,1 0,6 18,8 400

Watt CR N°

36 54

36 4

18 14

36 120

6 9

18 9

6 5

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

6° PIANO PALAZZINA C 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

NEON EMERGENZA CORRID.

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON STANZE

NEON EMERGENZA STANZE

NEON EMERGENZE CORRID.

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

FOTOCOPIATRICE 1500 W N.1

FOTOCOPIATRICE 650 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 21 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

2 19,1 0,6 18,8 400

Watt CR N°

36 54

36 4

18 14

36 120

6 9

18 9

6 5

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

NEON EMERGENZE CORRID.

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

FOTOCOPIATRICE 1500 W N.1

FOTOCOPIATRICE 650 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON EMERGENZA CORRID.

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON STANZE

NEON EMERGENZA STANZE

F245 7° PIANO PALAZZINA C 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 20 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

20 10,3 12 11 400

Watt CR N°

18 160

36 78

36 44

18 3

6 5

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

40 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

QM2 - ITER PIANO MENSA-INGR. PRINC. PALAZZINA B C40 QUAMP TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

1990 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO
INT. GEN. MAGN. DIFF. 40 A - DIFF. 0,03 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON MENSA

NEON MENSA

NEON RETRO MENSA

EMERGENZA

EMERGENZA

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 19 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

6,8 0,12 3 1,3 400

Watt CR N°

58 11

6 4

18 6

36 5

18 3

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

PIANO -1 MENSA PALAZZINA B TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

1993

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO
Q.E. IN METALLO DIMENSIONI MM. 600X1090 PRIVO DI TARGA 

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

LOCALI DISPENSA

EMERGENZA

BAGNI

SPOGLIATOIO

EMERGENZA

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 18 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

1,4 3,1 2,1 10 400

Watt CR N°

58 16

70 46

36 9

18 3

18 2

36 22

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

PIANO -1 PALAZZINA B 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

LAMPADE ESTERNE

2006 ABB AR TU

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

Q.E. IP43 PRIVO DI TARGA 

INT. GENERALE ABB 125 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

MAGAZZINO MOBILI

LAMP. ESTERNI

LOCALE SERVIZI

LOCALE SERVIZI

EMERGENZA

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE
ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N.2

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 17 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

21,3 30,8 17,3 12,3 400

Watt CR N°

36 PLAF 40

36 PLAF 104

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 3

6 PLAF 6

6 PLAF 17

6 PLAF 97

18 PLAF 2

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F193 PIANO TERRA PALAZZINA B 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

NEON EMERGENZE 

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZE 

NEON EMERGENZE 

NEON EMERGENZA SCALE A-B-C

NEON EMERGENZA SCALE A-B-C

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N.2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

CONDIZIONATORE CENTRALE TELEFONICA 3600 W N.1

MACCHINA DISTRIBUZIONE CAFFE' 1500 W N.1

MACCHINA DISTRIBUZIONE BIBITA 450 N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 16 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

12,3 1,2 13,1 20,1 400

Watt CR N°

36 PLAF 62

36 PLAF 204

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 3

6 PLAF 12

6 PLAF 37

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

23

21

1

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F217 1° PIANO PALAZZINA B 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

NEON EMERGENZE 

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZE 

LAMPADA PIANTANA 150

NEON EMERGENZE 

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N. 2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

LAMPADA DA TAVOLO 60

LAMPADA DA TAVOLO 50

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 15 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

6,8 3,1 11,8 8,9 400

Watt CR N°

36 PLAF 62

36 PLAF 204

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 3

6 PLAF 12

6 PLAF 37

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

24

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F210 2° PIANO PALAZZINA B 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

NEON EMERGENZE 

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZE 

LAMPADA DA TAVOLO 60

NEON EMERGENZE 

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N. 2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 14 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

3,2 4,9 3,3 2,7 400

Watt CR N°

36 PLAF 56

36 PLAF 210

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 3

6 PLAF 18

6 PLAF 35

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N. 2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

EMERGENZA CORRIDOI

F211 3° PIANO PALAZZINA B 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 13 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

4,2 6,1 9,1 4,5 400

Watt CR N°

36 PLAF 56

36 PLAF 210

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 3

6 PLAF 18

6 PLAF 35

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N. 2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

EMERGENZA CORRIDOI

F219 4° PIANO PALAZZINA B 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 12 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

4,2 3,8 3,7 10,1 400

Watt CR N°

36 PLAF 62

36 PLAF 204

18 PLAF 3

6 PLAF 12

6 PLAF 37

18 PLAF 14

36 PLAF 4

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

13

9

1

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

89 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F220 5° PIANO PALAZZINA B 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

NEON BAGNI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON EMERGENZE 

NEON EMERGENZE 

NEON EMERGENZE 

LAMPADA DA TAVOLO 60

NEON BAGNI

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N. 2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

LAMPADA DA TAVOLO ALOG. 50

LAMPADA DA TAVOLO NEON. 26

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 11 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

7,7 13,7 0,1 8,3 400

Watt CR N°

36X2 PLAF 62

36X1 PLAF 4

18X2 PLAF 14

18 PLAF 3

6 PLAF 11

6 PLAF 34

36 PLAF 204

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

17

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

89 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F221 6° PIANO PALAZZINA B 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

NEON EMERGENZE 

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON EMERGENZE 

NEON EMERGENZE 

LAMPADA DA TAVOLO 60

NEON STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2000 W N. 2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 10 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

10,1 1,1 16,1 9,6 400

Watt CR N°

36 PLAF 42

36 PLAF 4

18 PLAF 14

36 90 PLAF 180

18X4 9 PLAF 36

18X4 14 PLAF 56

18 PLAF 4

6 PLAF 43

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

5

18

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

89 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F222 7° PIANO PALAZZINA B 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

NEON CORRIDOIO

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - ABB - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON STANZE

NEON STANZE

PIANTANA 150

NEON EMERGENZE 

NEON EMERGENZE 

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

CONDIZIONATORI 1200 W N. 7 

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2200 W N. 2

SCALDABAGNO ELETTRICO 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

LAMPADA DA TAVOLO 60

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 9 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

7,1 10,8 2,1 10,4 400

Watt CR N°

36 PLAF 12

18 PLAF 40

58 PLAF 16

36 PLAF 2

18 PLAF 2

18 PLAF 2

6 PLAF 1

18 PLAF 20

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

1

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F224 PIANO -1 TERRA PALAZZINA A 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

EMERGENZA STANZE

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON STANZE FOTORIPROD.

NEON STANZE

EMERGENZA CORRIDOI

PIANTANA ALOG. 300

EMERGENZA STANZE

NEON BAGNO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2000 W N. 1

CONDIZIONATORE 1000 W N.1

CONDIZIONATORE 1200 W N. 1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 8 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

12,4 27,3 22,1 13,8 400

Watt CR N°

36 PLAF 56

36 PLAF 146

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 5

6 PLAF 14

6 PLAF 29

6 PLAF 34

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

3

11

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F225 PIANO TERRA PALAZZINA A 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

EMERGENZA CORRIDOI

PIANTANA ALOG. 150

EMERGENZA STANZE

NEON EMERGENZA SCALE A-B

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

LAMPADA DA TAVOLO 100

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 7 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

8,5 5,6 2,4 6,5

Watt CR N°

36 PLAF 56

36 PLAF 128

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 3

6 PLAF 17

6 PLAF 26

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2000 W N. 2

SCALDABAGNI ELETTRICI 1200 W N. 2

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

EMERGENZA CORRIDOI

F226 1° PIANO PALAZZINA A 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 6 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

4,7 2,4 2,3 3 400

Watt CR N°

36 PLAF 56

36 PLAF 128

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 3

6 PLAF 17

6 PLAF 26

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

EMERGENZA CORRIDOI

F227 2° PIANO PALAZZINA A 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. 5 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

2,8 9,7 15,3 16 400

Watt CR N°

36 PLAF 56

36 PLAF 128

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 2

6 PLAF 17

6 PLAF 26

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

1

1

10

4

1

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F228 3° PIANO PALAZZINA A 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

EMERGENZA CORRIDOI

PIANTANA LAMP. ALOG. 150

EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2000 W N. 2

SCALDABAGNI 1200 W N.1

CONDIZIONATORI 1350 W N. 4

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

PIANTANA ALOG. 300

LAMPADA DA TAVOLO 100 W 100

LAMPADA DA TAVOLO ALOG. 50

PIANTANA 23

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 4 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

14,8 0,4 3,2 13,3 400

Watt CR N°

36 PLAF 56

36 PLAF 146

36 PLAF 4

18 PLAF 14

18 PLAF 9

6 PLAF 11

6 PLAF 27

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

4

6

14

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F229 4° PIANO PALAZZINA A 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

EMERGENZA CORRIDOI

PIANTANA 150

EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2000 W N. 2

SCALDABAGNI 1200 W N.1

CONDIZIONATORI 1200 W N. 2

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

LAMPADA DA TAVOLO 50

LAMPADA DA TAVOLO 100

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 3 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

3,3 13,5 2 9,8 400

Watt CR N°

36 PLAF 54

36 PLAF 4

18 PLAF 14

36 PLAF 148

6 PLAF 13

18 PLAF 5

6 PLAF 27

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

14

1

1

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F230 5° PIANO PALAZZINA A 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON BAGNI

NEON BAGNI

NEON STANZE

EMERGENZA CORRIDOI

LAMPADA DA TAVOLO 100

EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2000 W N. 2

SCALDABAGNI 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

LAMPADA DA TAVOLO 50

PIANTANA 150

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 2 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

3,2 1,7 17,3 11,5 400

Watt CR N°

36 PLAF 52

36 PLAF 126

18 PLAF 48

36 PLAF 8

18 PLAF 14

18 PLAF 4

6 PLAF 11

6 PLAF 22

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

1

13

3

3

2

1

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

F231 6° PIANO PALAZZINA A 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

EMERGENZA CORRIDOI

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON BAGNI

LAMPADA DA TAVOLO 42

EMERGENZA CORRIDOI

EMERGENZA STANZE

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

CONDIZIONATORI 1500 W N. 2 

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2000 W N. 2

SCALDABAGNI 1200 W N.2

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

LAMPADA DA TAVOLO 100

LAMPADA DA TAVOLO 50

LAMPADA A PARETE 150

PIANTANA 60

LAMPADA BAGNO SPECCHIO 100

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI



Foglio n. 1 Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

11,1 3,8 0,4 10,6 400

Watt CR N°

55 CIRCOLINE 12

18 PLAF 104

36 PLAF 4

18 PLAF 80

36 PLAF 42

36 PLAF 4

18 PLAF 14

6 PLAF 30

18 PLAF 4

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

8

2

3

2

6

*Specificare tipologia e materiale

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI

LAMPADA DA TAVOLO 100

LAMPADA DA TAVOLO 11

PIANTANA 150

LAMPADA DA TAVOLO 60

LAMPADA DA TAVOLO 50

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

CONDIZIONATORI ELETTRICI 1750 W N. 8 

ASCIUGAMANI ELETTRICI 2000 W N. 2

SCALDABAGNI ELETTRICI 1200 W N.1

Descrizione sostegno*
Tipologia

[W]

Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

NEON BAGNI

NEON EMERGENZE 

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

NEON STANZA DIRETTORE

CORRIDOIO NEON

NEON CORRIDOIO

NEON STANZE

NEON BAGNI

NEON EMERGENZE 

2006 METALLICO

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP43

INT. MAG. DIFF. 125 A - DIFF. 0,3 A

NEON STANZE

F232 7° PIANO PALAZZINA A 38 TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

90 ore settimanali

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE



Foglio n. Luogo

DATI QUADRO ELETTRICO

DATI RILEVATI NEL QUADRO STATO QUADRO ELETTRICO

R

[A]

S

[A]

T

[A]

Neutro

[A]

Cos Fi Volt

[V]

Watt CR N°

CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI

N°

*Specificare tipologia e materiale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Via Mario Carucci, 71 - 00143 ROMA

DATI GENERALI

Ore e giorni di funzionamento

N° QUADRO VIA/UBICAZIONE POTENZA IMPEGNATA (KW) MONOFASE/TRIFASE

Anno Installazione Tipo Armadio

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUL 

QUADRO ELETTRICO

LAMPADE (Specificare se funzionanti con reattore elettronico)

Tipologia

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SULLE 

LAMPADE

Descrizione sostegno* Tipologia
Tipo di linea 

(interrata/aerea)
Stato conservazione

INTERVENTI/ NOTE/ OSSERVAZIONI SUI 

CORPI ILLUMINANTI


